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Gebietseintellung: Einflussfaktoren

Einflussfaktoren:

* Warmeliniendichte (kWh/a*m)

e Ankerkunden (kommunale Einrichtung)

* Erneuerbare Energie Potenziale in der Nahe

Weitere Faktoren:
* Geplante oder durchgefiihrte StraRenerneuerung

e Denkmalschutz
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Gebietseinteilung: Ubersicht
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Im Gebiet der EWE-Konvoi-Kommunen wurden acht
Warmenetzeignungsgebiete (rot) und zwei Prifgebiete (gelb)
identifiziert. Alle Gebiete die weder als Priif- noch als
Warmenetzeignungsgebiet klassifiziert sind, werden als
Einzelversorgungsgebiete (hier grau dargestellt) eingeteilt.

Darstellung auf den folgenden Folien:

Auf den folgenden Folien ist die Warmeliniendichte
dargestellt. Diese zeigt den Warmebedarf in kWh/a je
StraBenmeter an.

Je héher die Warmeliniendichte ist, desto wirtschaftlicher
und somit wahrscheinlicher wird ein Warmenetz. Dabei geht
die Skala von dunkelgriin (gering), tiber gelb, orange, bis
dunkel-rot (hoch). Zusatzlich wurden die verfligbaren
Potenziale in der Gebietseinteilung berlicksichtigt.



Gebletseintellung — Bammental

\ Der GroRteil des Gemeindegebiets Bammental weist eine

interessante Warmeliniendichte auf. Eine zentrale
= Warmeversorgung uber ein Warmenetz konnte in diesem

Gebiet interessant sein. Die Elsenz kreuzt das Gebiet an
N mehreren Punkten und kann als Warmequelle fir die
Warmeversorgung gepruft werden.

Warmebedarf - Mutzenergie prom Keinwert [ 0-500whvms [ s001-2000kwhima ([ 2000.1- 3500 KWhima
Stralenabschnitt 3.500,1- 5.000 KWh/ma 5.000,1 - 6.500 K¥Wh/ma 6.500,1-2000kWh/mz [} 8.000.1- 9.500 KWhima %

B s5001-110000whvma [l > 11000 kWhima
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Eschelbronn

Warmebedarf - Nutzenergie prom keinwert ([l 0-500kwhvma (@) 500.1-2000kwWhma () 2000.1- 3500 kWhima
Strallenabschnitt 3.500.1- 5.000 KWh/ma 5.000.1- 6500 kWhima 6.500.1-8000kWhimz () 8000.1-9.500 kWhima X
B ss5001-11000kwhms [l > 10000 kWhima
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In Eschelbronn sind die
Schlosswiesenschule und die
angrenzende Sporthalle bereits zentral
versorgt. Dieses Nahwarmenetz kann
zu einem Fernwarmenetz in Richtung
Innenstadt erweitert und ausgebaut
werden. Auf Grund hoher
Bebauungsdichte und hoher
Warmeliniendichte, sind wichtige
Einflussfaktoren fur die Einordnung als
Warmenetzeignungsgebiet erfullt.
Unter anderem sind mehrere
kommunale Liegenschaften im
direkten Umkreis. Zusatzlich gibt es
die Moglichkeit, den Schwarzbach als
Warmequelle fur eine Flusswasser-
warmepumpe zu untersuchen.




Gebietseinteillung - Gaiberg

In Gaiberg gibt es zwei Gebiete mit

hohe Warmeliniendichte, welche
als Warmenetzeignungsgebiet |
ausgewiesen werden. Im
Warmenetzeignungsgebiet 2

besteht bereits ein Warmenetz.
Auch eine Verbindung der beiden

Gebiete ist moglich und denkbar. i
Dieser Bereich wird ist als \/

Prifgebiet klassifiziert.

Warmebedarf - Nutzenergie prom
StraBenabschnitt

keinwert [l 0-5000wvma [ 5001-zoookwhima [ 2000.1-35000Whima
2.500,1- 5.000 KWhima 5.000,1 - 6.500 KWh/ma 65001-2000kWhima () 2.000.1-9.500 kWhima

@ ss5001-11000kwhvma [l = 12000 kWhima
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In Lobbach sind wichtige Einflussfaktoren fiir die Einstufung des
- Gewerbegebiets im Siiden als Warmenetzeignungsgebiet erflllt.
j Aufgrund ihrer spezifischen energetischen Anforderungen erfordern

A

™ [Warmetedort-Nutzenergeprom Gewebegebiete jedoch eine besondere Betrachtung. Alle weiteren

StraBenabschnitt

e B B e B T Bereiche, inklusive Lobenfeld, weisen eine deutlich geringere Warme-
33002-3000knms [ 30001-6500knvme () 45001-2000kinims @) 800012300 km/ms liniendichte auf und werden als Einzelversorgungsgebiete klassifiziert.

B ss001-11000kwhvma [l - 12.000kWhima
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Warmebedarf - Nutzenergie prom
Straenabschnitt

keinwert [ 0-5000whvma [ s001-2000kwhma [ 2.000.1-2500kWhvima
2500,1- 5,000 KWh/ma 5.000,1- 6500 KWh/ma 4.5001-2000kWhima ([ 2000.1-9.500kWhima
B ss00t-11000kwivma [ - 12000 kwhima
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Méonchzell / il v s

Grund der geringen
Bebauungsdichte
als Einzel-
versorgungsgebiet
klassifiziert.

In Meckesheim sind zwei Warmenetzeignungsgebiete

vorgesehen. Der Kernstadtbereich weist eine mittlere
bis hohe Warmeliniendichte auf. Zusatzlich kann das
Gewerbegebiet im Nordwesten der Gemeinde Uber
ein Warmenetz zentral versorgt werden.

Das Gebiet um die Auwiesenhalle ist als Priifgebiet
klassifiziert, da sich im engeren Umkreis mehrere
Ankerkunden befinden.



Spechbach
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Warmebedarf - Nutzenergie prom
Stralenabschnitt

B ss5001-11000kwhvma () > 11.000 kWhima

3.500.1- 5.000 KWh/ma 5.000,1- 6.500KWh/ma 6.500.1

keinwert [l 0-500mwhvma [ 5001-2000kWhima [ 2000.1-3500kWhima

- 3.000 KWh/ma . 8.000.1- 5.500 kWhima
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Im Gemeindezentrum von Spechbach
befinden sich mehrere kommunale
Einrichtungen in unmittelbarer Nahe
zueinander (Grundschule, Feuerwehr,
Kita, Sporthalle). Diese konnen zukiinftig
als Ankerkunden fiir eine zentrale
Warmeversorgung des Gebietes dienen.
Daher wurde dieses Gebiet, trotz
mittlerer Warmeliniendichte, als
Warmenetzeignungsgebiet eingeordnet.
Der restliche Bereich ist als
Einzelversorgungsgebiet klassifiziert.




